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Notas Eléctricas Generales 1.	Toda la instalación eléctrica debe realizarse cumpliendo Toda la instalación eléctrica debe realizarse cumpliendo con las normas del Código Eléctrico de Costa Rica vigente. 2.	Todos los componentes eléctricos a instalar Todos los componentes eléctricos a instalar (apagadores, tomacorrientes, tubería, conductores, entre otros), deben ser nuevos, de calidad reconocida y certificados U.L. o similar, y debe ser aprobado previamente por el inspector del Poder Judicial.  3.	El adjudicatario deberá dejar completamente habilitada El adjudicatario deberá dejar completamente habilitada la conexión eléctrica y voz y datos de todos los módulos y estaciones a instalar. 4.	Las luminarias se reubicarán en las posiciones Las luminarias se reubicarán en las posiciones indicadas en planos o a gusto del Inspector dentro de area a remodelar.  5.	El Inspector tendrá la potestad de reubicar alguna El Inspector tendrá la potestad de reubicar alguna luminaria para cumplir con los 500 lux en el sobre de trabajo de cada despacho, sin que esta reubicación genere un costo adicional al proyecto. 6.	El adjudicatario se encargara de realizar los trabajos El adjudicatario se encargara de realizar los trabajos necesarios en la estructura de cielos para la ejecución del proyecto. Tanto para la instalación de las luminarias como la reparación del cielo si fuera el caso.  7.	De existir inconveniente con el cielo, cerchas de la De existir inconveniente con el cielo, cerchas de la cubierta, paredes, o algún elemento que impida la instalación de alguna luminaria de 120 x 60 cm, el contratista la sustituirá por dos luminarias de 60x60 cm de las mismas características sin que eso genere un costo adicional para el proyecto, siempre y cuando estas sean de las luminarias a suministrar por el adjudicatario.  8.	Todos los apagadores serán nuevos. De los existentes Todos los apagadores serán nuevos. De los existentes se deberá retirar el cableado viejo y se condenarán con una tapa ciega metálica pintada del color de la pared.  9.	Las colas de alimentación de las luminarias serán con Las colas de alimentación de las luminarias serán con el mismo cable THHN, y con la canalización en tubo metálico flexible tipo Biex para intemperie. 10.	Toda instalación ira en canalización tipo PVC SCH 40 Toda instalación ira en canalización tipo PVC SCH 40 (según norma UL 651)  cuando este oculta y canaleta tipo Panduit de PVC, para tramos expuestos. 11.	Las luminarias se reubicarán en las posiciones Las luminarias se reubicarán en las posiciones indicadas en planos o a gusto del Inspector dentro del área a remodelar. Todas las unidades que se reubiquen serán revisadas previo a su instalación, obteniendo un funcionamiento correcto en el momento de la recepción de los trabajos. Todas las luminarias deben quedar con difusor PL5, y balastros electrónicos con tubos T8. 12.	Cualquier salida en pared, muebles o cielo se deberá Cualquier salida en pared, muebles o cielo se deberá realizar en una caja rectangular u octogonal, según el caso.  13.	Toda la infraestructura eléctrica que se encuentre en Toda la infraestructura eléctrica que se encuentre en los elementos a demoler serán desmontados y condenados para lo cual se debe tomar en cuenta el criterio del inspector. Ya desinstalados se embalarán y serán entregados a la administración del edificio  14.	Todo trabajo y material no indicado pero necesario Todo trabajo y material no indicado pero necesario para dejar el sistema completo y en funcionamiento correcto, queda incluido según los requerimientos. 15.	Los tomacorrientes deben ser dobles,3 hilos, 15 Los tomacorrientes deben ser dobles,3 hilos, 15 amperios,  120 voltios, color blanco o marfil, con placa de nylon para uso general, instalados a 0.30 metros sobre N.P.T. o según estación de trabajo. Y los tomacorrientes para computo, deben ser color rojo y conectados al circuito de UPS 16.	Los apagadores deben ser tipo palanca, 15 amperios Los apagadores deben ser tipo palanca, 15 amperios 120 voltios, tapa de nylon color marfil o blanco, instalados a 1 metro  sobre N.P.T. 17.	Los tomacorrientes, apagadores y cajas de registro a Los tomacorrientes, apagadores y cajas de registro a instalar deben estar debidamente aterrizados.  18.	Las salidas de voz y datos deberán suministrarse e Las salidas de voz y datos deberán suministrarse e instalarse las conexiones entre el cableado horizontal de este proyecto, las cuales deben entregarse ponchadas y certificadas en T-568 A con categoría 6A. Todas las salidas de voz y datos deben dejarse funcionando correctamente 19.	Todos los tomacorrientes, salidas de voz y datos Todos los tomacorrientes, salidas de voz y datos deberán indicar claramente el circuito y tablero que pertenecen. Esto se indicará con una etiqueta adecuada y aprobada previamente por el Inspector. La etiqueta será ubicada sobre la placa del dispositivo. 20.	Los tomacorrientes y receptáculos dobles RJ45, Los tomacorrientes y receptáculos dobles RJ45, deberán empotrarse en unos ductos de canaleta que tendrán los nuevos muebles modulares o en paredes según sea el caso. 21.	El ducto de telecomunicaciones se conectará El ducto de telecomunicaciones se conectará debidamente con accesorios y figuras para tal fin 22.	Cualquier aspecto no contemplado en planos se regirá Cualquier aspecto no contemplado en planos se regirá de acuerdo a las normas del Código Eléctrico Nacional vigente en el País (NEC) 23.	La totalidad del trabajo, debe de quedar al 100% y en La totalidad del trabajo, debe de quedar al 100% y en correcto funcionamiento. Por ningún motivo se recibirán trabajos incompletos ni con problemas de funcionamiento o estética.  24.	Los oferentes se deben presentar al sitio para Los oferentes se deben presentar al sitio para corroborar las medidas, ubicaciones, rutas y demás aspectos que se requieran para realizar el trabajo antes de brindar un presupuesto definitivo. De presentar la oferta sin visitar el lugar, se harán responsables por los imprevistos de índole económico a la hora de realizar el trabajo si les fuera adjudicado el trabajo   25.	Toda remodelación o sugerencia de detalles a corregir Toda remodelación o sugerencia de detalles a corregir que no se haya tomado en cuenta, debe ser fundamentado por escrito en la oferta, acompañada de su respectiva cotización o costo adicional.  26.	Todo trabajo adicional será aprobado únicamente con Todo trabajo adicional será aprobado únicamente con la previa presentación por escrito de la oferta y costo de la misma. El oferente será responsable por cuenta y riesgo propio, si realizase los trabajos antes de ser aprobados por la dirección ejecutiva y servicios generales.  27. Solo los ingenieros o inspectores encargados de la obra podrán aprobar los materiales requeridos y cualquier cambio o modificación de los trabajos a realizar, siempre y cuando estos no incidan en el monto de la contratación ya que es definitivo.
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